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Sodertorns brandforsvarsforbund

BRANDUTREDNING

Tidpunkt: Larm inkom till rdddningstjénsten 2010-05-06 klockan 21:11
Objektsadress: Tréffgatan 2-4, Haninge kommun

Objektstyp: Byggnad i flera plan med affdrer m.m.

Startutrymme: Lager/tvittstuga

Startforemal: Golvmoppar

Brandorsak: Sjilvantindning

Insatsrapport nr: 201003519

Sammanfattning

I ett utrymme som anvénds av en stddfirma hade golvmoppar forst tvittats i 90 grader och
sedan torkats i torktumlare. Nar golvmopparna togs ut fran torktumlaren var de enligt uppgift
sa pass varma att det var svart att hdlla i dem. De las ner i en plasttunna och limnades i
utrymmet vid kvart i ett pd dagen. Strax efter nio pé kvillen uppticktes fran pizzerian som
fanns vigg i vagg att det kom rok frén utrymmet och larmade brandkéren. Branden startade
med anledning av sjélvantdndning.

Brandutredningen ar utford av: Brandutredningen &r granskad av:
David Widlund Sten Johansson
Brandingenj6r/brandutredare Brandutredare
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1. Anledning till brandutredningen

Syftet med brandutredningen var att:
[X] Faststilla brandorsak

Brandutredning har genomforts pa uppdrag av: Brandchef Lars-Goran Uddholm

Denna rapport kommer att delges:
- Personal inom Sodertdrns Brandforsvar
- Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
- Wascator

2. Beskrivning av objektet

Byggnad med affdrer med m.m. i tre vningar ovan mark (Se bild framsida).

3. Brandens omfattning vid upptackt

Personal i pizzerian som ligger vigg i vagg med utrymmet som det brunnit i kdnde forst
roklukt och sedan nér de skulle stéinga sag de att det kom rok frin det stidutrymmet (se bild 1
1 bilaga).

Niér brandforsvaret kom till platsen kom det rok fran dorrspringan och ventilationen fran
stadutrymmet. Roken kom frén en plasttunna dir det lag glodande golvmoppar.

4. Brandforsvarets atgarder
Brandforsvaret slickte de glddande golvmopparna och ventilerade ut roken.

5. Faktiska brand- och rokskador
Brandskador i golvmopparna (se bild 2-4).

6. Faktiska personskador

Brandforsvaret har inte fatt kinnedom om négra personskador.
7. Undersodkning

7.1. Brandorsak

Undersokning av brandorsak har skett 2010-05-07 av:
David Widlund, Sodertorns brandforsvar
Ilhan Demir, S6dertorns brandforsvar

711. Upplysningar och information

Det har inte inkommit négra uppgifter angdende varfor branden uppstatt. Det har dock vid
tidigare tillfallen intréffat brander i golvmoppar efter att de torkats i torktumlare. Detta har
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uppméarksammats i bl.a. tidningen Sirenen i nr 1 1998. Brinderna har da orsakats av
sjdlvantdndning.

Den dag som det brunnit hade golvmopparna tvéttats i 90 grader Celsius och sedan korts i
torktumlaren. Nér de togs ut var de enligt personal sa pass varma att det var svért att halla i
dem. De las ner i plasttunnan efter att de togs ut ur torktumlaren. Enligt personalen anvidndes
antingen en golvsdpa (se bild 6) eller Ajax vid stidning med golvmopparna. En specifikation
pa vilka &mnen som golvsapan innehaller har inte gatt att {4 frén tillverkaren.

7.1.2. Undersokning av brandplatsen

Brandens skador har begrénsats till golvmopparna som funnits i plasttunnan. De sméltskador
som finns tyder pd att virmen kommer inifrdn hdgen av golvmoppar snarare én utifran.

7.1.3. Brandorsak

Branden har orsakats av sjdlvantdndning i golvmopparna.

8. Spridningsrisk
Det har funnits risk for att det skulle bli en utvecklad brand i utrymmet dir golvmopparna
stod. Dock fanns det inte ndgon risk for brandspridning vidare frén det utrymmet.

9. Erfarenheter och forslag till atgarder

Erfarenhet
Brénder med sjilvantdndning i golvmoppar forekommer regelbundet. Det ar viktigt att se dver
vad som dr mdjligt att gora at problemet.

Forslag till atgiirder

1. Tvittmaskinerna frin Wascator har ett kylprogram i slutet som kyler ner tvétten till
cirka 45 grader Celsius. En rekommendation &r att se Over den temperaturen for att om
mojligt sénka den och pa sé sétt minska risken for sjdlvantdndning.

2. Det finns behov av att sprida information om att golvmoppar inte bor ldggas i en hog
utan istdllet spridas sa att eventuell dterstdende virme avges efter att de torkats i
torktumlare.

3. Det ér viktigt att lata torktumlaren ga hela programmet vid torkning for att
temperaturen ska hinna sénkas i slutet av programmet.

4. Det dr oklart vad golvsapan innehaller for &mnen. Det finns behov av att forsoka fa
fram vad den innehaller for att se ver om den innehdller &mnen som kan orsaka
sjalvantdndning.
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10. Fotobilaga

Bild 1. Entrén till utrymmet dér det brunnit och pizzerian intill.

Bild 2. Plasttunnan och golvmopparna.
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Bild 3. Golvmopparna.

Bild 4. Néarbild pa uppgifterna om golvmopparna.
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Bild 5. Tvattmaskinen och torktumlaren.

Bild 6. Uppgifter om den sapa som anvénds ibland. Antingen anvénds normalt denna sapa
eller Ajax vid rengdring med golvmopparna.
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