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Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Undersökning utförd: 2011-05-02 
Bilagor: Foto 
 
 
Upplysningar om branden 
 

Larmtid: 2011-04-30, kl. 19:58 
Adress:  Alingsås 
Objektstyp: Trävilla med träaltan. Br 3 
Startutrymme: Altan utomhus 
Startföremål: Anslutning vid gasolflaska 
Brandorsak: Sprucken packning/skadad slang. 
Insatsrapportnr: 201100201 
SOS ärendenr: 19-2826964-2 
Syfte & mål Undersöka brandorsak 
Metod STEP 

  
 
 
  
 
 
 
 

 Alingsås 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 
 
Omfattning vid ankomst:    Gasolen var utbrunnen, endast brand i kompositflaskans material samt 
brand i trallgolvet. 
 
Räddningstjänstens åtgärder:  Rtj släckte branden med vatten. Kontrollerade fasaden och golvet 
med värmekamera. Borrade även hål i gasolflaskan för att säkerställa att gasen brunnit ut. 
 
Brandförlopp:  Husägaren tänder grillen och går in för att hämta grillköttet. En granne som bor snett 
ovanför ser att det slår upp lågor från grillen och mot fasaden på huset. Grannar kommer med 
pulversläckare och lyckas begränsa och släcka elden i fasaden och golvet. Gasolflaskan brinner och 
man lyckas få undan den så den kan brinna ut. 
 
Skadeomfattning:  Brännaranslutningar, tändanordning, vred, hjul och plåtdetaljer är brandskadade. 
Flaskans hölje är bortbränt och nersmält. Gasolslangen är avbränd. Brandskador på altangolv och 
husfasad, sprucken fönsterruta. 
 
Spridningsrisker:  Mycket stor spridningsrisk till boningshuset. 
 
 
UNDERSÖKNING 
Brandplatsundersökning utförd av Kent Järnström 2011-05-02 
 
Platsbeskrivning: Enfamiljsvilla med träaltaner och berg mot altan på baksidan, gräsytor. Villan 
belägen i bostadsområde några km. från Alingsås centrum. 
 
Primärbrand :   I anslutning till gasolflaskans ventil. 
 
Brandorsak:  Sprucken packning/skadad slang på regulatoranslutning mot flaskventil. Gasolflaskan 
stod placerad på altangolvet bredvid grillen, nära gasolbrännarna. 
 
SAMMANFATTNING – ERFARENHETER 
 
Ø Aldrig placera gasolflaska under brännare till grillen, risk för värmepåverkan uppifrån. 
Ø Alltid kontrollera gasolslangar inför grillsäsong, ålder (årtal finns på slang) sprickor m.m.  
Ø Slangen åldras fortare om den förvaras utomhus, väder, vind m.m. 
Ø Undvika att förvara grillen utomhus under vintern. 
Ø Alltid kontrollera packningar för regulatorn m.m. så dom inte är spruckna eller slitna. 
Ø Alltid kontrollera att slangklämmor är rätt dragna samt att det är rätt typ av klämmor. 

Kontrollera att klämmorna inte är dragna så dom blir ”stumma”, det skall finnas lite till att 
dra åt. Slangklämmorna på den här slangen var dragna så hårt att dom var ”stumma”, gick ej 
att dra mer. 
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Ø Gasolgrill av typ Weber med skåp med förvaring under, ej avsedd för gasolflaska. Brännare 
på högersidan, där kan man få flaskan farligt nära brännarna. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brandskador på fasadvägg 
och fönster. 
 
Gasolflaskans placering 
under gasolbrännare 

Brandskador på 
gasolbrännare 
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Sprucken packning 
på regulatorn. 
 
Med stor sannolikhet 
är detta 
brandorsaken, 
läckande gas under 
brännarna 

Justerrattar (vreden) nersmälta 
av branden. 
 
Tändanordning bortsmält 
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Nersmält plasthölje till 
kompositflaska placerad 
under gasolbrännarna. 
 
Avbrunnen gasolslang 

Regulator med avbrunnen 
slang. 
 
Gasolflaska, komposit. 
 
Flaskventil som är öppen. 




