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Allman information

Anledning till undersdkning

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skélig omfattning utreda brandorsak, brandférlopp
och hur insatsen genomfordes vid brand i lagenhet pa I Gévle fredagen den 25
februari 2011 klockan 12:16.

Olycksplats
pa stadsdelen Brynas i Gavle.

Beskrivning av handelsen

En brand hade utbrutit i en lagenhet pa femte vaningsplanet i ett flerfamiljshus. Kvinnan som
bodde i lagenheten tog sig med hjalp av en granne ut ur lagenheten och kunde larma
raddningstjansten.

Beskrivning av objektet

Det aktuella objektet &r en byggnad som uppford i atta vaningar och med byggnadsmaterialet
sten och betong. Den berdrda lagenheten var belagen pa femtevaningsplanet och bestod av tre
rum och kok.

Personskador
Inga personskador forekom.

Egendomsskador
Lagenheten fick omfattande skador av branden. Koket fick totalskador medan resterande rum
rokskadades.

Miljoskador
Inga synbara miljoskador forekom.

Sammanfattning/slutsats

Efter utford undersékning framkom ingenting som motsager kvinnans beréttelse om att hon sulttit
vid koksbordet och last tidningen varvid tidningen da tagit eld av ett varmeljus som stod pa
bordet.

Hon beréattar sedan att hon slangt tidningen pa diskbéanken vilket ocksa stammer G6verens med vad
undersokningen kommit fram till. Men undersokningen visar ocksa att delar av tidningen hamnat
under diskbanken i en kartong, varvid branden utvecklats vidare i koksinredningen.
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Orsaksutredning

Undersokning

Undersokningen om brandorsak och brandférlopp genomférdes den 1 mars 2011.
Undersokningen utférdes av brandutredarna Per Ringqgvist och Magnus Ostlund fran Gastrike
Raddningstjéanst.

Olycksplatsen )
Lagenheten som bestod av tre rum och kok hade kraftiga brandskador i koksinredningen. Ovriga
delar av lagenheten hade endast rokskador. Aven i trapphuset pa det berérda vaningsplanet hade
rokskador.
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Bild 1. Bilden visar lagenhetens kok.
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Bild 2. Bilden visar att de kraftigaste brandskadorna var koncentrerad till utrymmena under
diskbanken.
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Primar brandplats

Bild 3. Bilden visar utrymmet under diskbanken i narbild.

Brandskadorna i koket visar pa att branden startat i det utrymmet under diskbanken som ar
avsedd for att inrymma en diskmaskin. I den har lagenheten fanns det ingen diskmaskin utan
istallet var utrymmet 6ppet, och pa golvet forvarades en kartong med en mangd olika
husgerad.

Brandbilden visar tydligt hur branden utvecklats i kartongen pa golvet och sedan stigit uppat
tills den stoppats under diskbanken och styrt in i diskbankens underskap.

Branden har sedan fatt ett rejalt faste i skapet under diskhoarna dar den bréant hal pa dorrarna
inifran och spridit sig vidare ut i koket.
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Priméar brandplats

Primar brandplats

Bild 4. Bilden visar den priméra brandplatsen i narbild.

Den primara brandplatsen var belégen i det tomma utrymmet under diskbanken.

Se bild 3 och 4.

| det utrymmet fanns en kartong innehéllande en méangd olika husger2d varvid en del av det
var brannbart.
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Bild 5. Bilden visar hur det fanns varmeljus, tidning och tandstickor pa koksbordet.

Pa koksbordet fanns rester efter varmeljus och tandstickor samt att det dven fanns
dagstidningar liggande pa koksbordet. Det kan stimma 6verens med vad kvinnan beréttar, att
hon suttit och last tidningen och att den tagit eld av levande ljus pa bordet.

Att hon sedan kastat den mot diskbanken stammer ocksa. Delar av den brinnande tidningen
har sannolikt landat i kartongen under diskbanken varvid den priméara brandplatsen ar i det
omradet.

Direkta orsaker till olyckan

Branden har sannolikt startat med att levande ljus antént en dagstidning.

Den brinnande tidningen har sedan kastats till en kartong i ett 6ppet utrymme under
diskbanken dar branden fick ett ordentligt faste.

Bakomliggande orsaker till olyckan
Den bakomliggande orsaken till branden &r troligen alderdom tillsammans med att kvinnan
var rorelsehindrad och forflyttade sig med hjalp av rollator.
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Olycksforloppsutredning

Brandférloppsutredningen visar pa att branden startat i det tomma utrymmet under diskbanken for att
senare spridit sig in i koksskapet under diskbanken och vidare ut genom skapdorrarna.

Darefter blir hela koket paverkat av branden.

Rokspridningen blir normal for den har typen av brand. Nagra lagenhetsinnehavare klagar dock pa att
det fick in rok i lagenheterna. Detta bekraftas ocksa av Raddningsledaren som ansdg att det nog blev
lite val rokigt i ovanliggande lagenheter.

Byggnadstekniska brister

Lagenheternas tatningslister pa dorrarna till trapphuset kan i vissa fall varit bristfallig och
darfor slappt in mer rok i lagheterna an vad som skulle varit nédvantigt.

Trapphuset saknade mojlighet att ventileras fran entréplan.

Spridningsrisk

Det forelag en beaktansvard risk for brand- och rékgasspridning till vriga delar av
fastigheten.

Séledes forelag det risk for manniskors liv och halsa.

Med beaktansvard risk menas att det forekommer i mer &n undantagsfall.

Insatsutvardering

Insatsens handelseférlopp

Det var fullt utvecklad brand i lagenhetens kok nér raddningstjansten kom till platsen. Trapphuset var
rokfyllt varvid rokdykare skickades upp i trapphuset for att Gppna ett fonster pa plan atta samt att tillse
att inga personer utrymt i trapphuset.

Overtrycksflakt anvandes med ett gott resultat for att paskynda rokfritt trapphus.

Brandslackningen genomfordes med hjélp av vattentransport i stigarledningen. Det var dock lackage i
stigarledningen vilket gjorde att vatten kom ut i trapphuset och vattentrycket forsamrades. Det rackte
dock till att slacka den har branden men skulle brandforloppet stegrats sa kan detta vallat problem for
rokdykarna.

Avgorande faktorer for insatsen
Att rdddningstjansten fick ett tidigt larm samt att de var fler personer an foreskriven minimibemanning
var mycket lyckat for rdddningsinsatsen.

Slutsatser for insatsen
Raddningsinsatsen bedoms gatt bra samt att det anordnades ett uppféljningsmate med
fastighetsagaren, raddningstjansten och de boende har upplevts positivt.
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Erfarenhetsaterforing

> Gavlegardarna skall se till att det gors arlig kontroll av den stigaledning som finns i
den berdrda fastigheten. Vid slackningsinsatsen var det lackage.

> Gavlegardarna bor gora en 6versyn pa samtliga lagenhetsdorras tatningslister for att
minska rokgenomsléapp fran trapphus.

> Gavlegardarna bor se dver majligheterna att rokevakuera fastighetens trapphus pa ett
effektivare satt an i dag.

Referenser
Utredningen ar genomford enligt metoden platsundersékning. Beddmningar och analyser
grundar sig pa information fran:

Raddningstjansten
Polisen
Gavlegardarna
SOS Alarm

Information
Gastrike Raddningstjanst avser att sprida informationen angaende denna olycksutredning till:

Myndigheten for samhallsskydd och beredskap
Raddningsdirektionen Géstrike Raddningstjanst
Gavle kommun (sakerhetsavdelningen)
Gastrike Raddningstjanst

Per Ringgvist

Brandutredare
Géstrike Raddningstjanst





