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Uppdragsgivare: Herrljunga Räddningstjänst 
Undersökning utförd: 2014-01-23 
Bilagor: Foto 
 
 
Upplysningar om branden 

 
Larmtid: 2014-01-23 kl 12:33 
Adress:  Herrljunga 
Objektstyp: Villa 
Startutrymme: Förrådsdel på gaveln där förvaring av ved, trädgårdsmöbler 

mm. 
Startföremål: Troligen elskåpet 
Brandorsak: Kortslutning 
Insatsrapportnr: 201400009 
SOS ärendenr: 1946521562 
Syfte & mål Utreda brandorsak 
Metod Step 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 

 
Omfattning vid ankomst: Vid räddningstjänstens framkomst var det fullt utvecklad brand i 
förrådsdelen samt hus gaveln. 
 
Räddningstjänstens åtgärder: Släckning av förrådsdel samt gaveln startas samtidigt som 
bostadsdelen sätts under övertryck. Släckning av vindsutrymmet genomförs med skärsläckare med 
bra resultat. 
 
Brandförlopp: Branden har spridit sig till träkonstruktionen samt material i förrådet troligen från 
elskåpet på husets gavel. Branden sprider sig via gaveln in på vinden via simsen.  
 
Skadeomfattning: Stora rök och vattenskador inne i villan. 
 
Spridningsrisker: Spridningsrisk till angränsande fastigheter förelåg om branden inte släckts. 
 
 
UNDERSÖKNING 

Brandplatsundersökning i direkt anslutning till brandsläckningen 2014-01-23 utfördes av Anders 
Dahn och Kent Järnström från Alingsås & Vårgårda Räddningstjänstförbund. Kent Järnström var i 
kontakt med Björn Knutsson på polisens tekniska rotel angående branden via telefon. 
 
Platsbeskrivning: Villa med källare och fristående garage. Villan ligger i ett bostadsområde med hus 
på ett normalt avstånd. Ägaren var vid brandtillfället hemma och satt inne i huset.  
 
Primärbrand: Kortslutning/brand i elskåp placerat på gaveln i förrådsutrymmet. 
 
Brandorsak: Med stor sannolikhet kortslutning med brand som följd i elskåpet. Ytterligare 
undersökning av elskåpet bör utföras av eltekniker. 
 
’ 
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SAMMANFATTNING - ERFARENHETER 

 
 Ägaren säger att han placerat aska från eldstad i en pappersäck i trådkorgen. Askan har varit 

placerad i ett plåtkärl ca 5 dagar och bedömdes som kall när den placerades i trådkorgen. 
Brandbilden i utrymmet talar för att detta är mycket troligt.  

 Enligt vår bedömning av brandbilden är det med stor sannorlikhet kortslutning i elskåpet 
som branden starta men ytterligare undersökning av elskåpet bör utföras.  

 Enligt vår bedömning föreligger inte någon brottslig handling som orsakat branden. 
 En lampa fanns monterad ovanför elcentralen av typen bygglampa med 100W lampa. 

Glödlampan återfanns hel på golvet. Bedöms inte som brandorsak. 
 
 
 
 
 

FOTOBILAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dörren tillelskåpet hålls upp för att 
visa brandintensiteten som varit. 
Skåpsdörren är i plåt. Dörren 
hittades på marken, bild finns. 
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Mycket smält i skåpet vilket kan 
tyda på hög värme. 

Dörren till elskåpet som den 
hittades på marken. 
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Ren bränt ovanför elskåpet 

Ett svagt brand-V 
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Trådkorg där askan placerades 
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