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Uppdragsgivare: 

 
 
 
 
Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 

Undersökning utförd: 2014-09-02 
Bilagor: Foto 
 
 
Upplysningar om branden 

 
Larm tid: 2014-08-29 kl.02:09:42 
Adress:  
Objektstyp: Maskinhall 
Startutrymme: I byggnaden, troligen. 
Startföremål: Okänt 
Brandorsak: Ingen naturlig orsak, troligen anlagd. 
Insatsrapportnr: 201400632 
SOS ärende nr: 5026370 
Syfte & mål: Utreda brandorsaken. 
Metod  
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HÄNDELSEFÖRLOPP 

 
Omfattning vid ankomst: Hela byggnaden brinner vid framkomst. 
 
Räddningstjänstens åtgärder: . Räddningstjänst kyler intilliggande uthus samt släcker stubbåkern. 
En bil som står på uppfarten till fastigheten intill får smältskador, bilen flyttas. Räddningstjänsten 
lämnar kvar tankbil samt 2 brandmän samt Insatsledare för bevakning. 
Räddningstjänst lämnar över bevakning till ägaren kl. 06:15. 
 
Brandförlopp: Hela maskinhallen brann vid räddningstjänstens framkomst 
 
Skadeomfattning: Totalförstörd byggnad samt smältskador på bil. 
 
Spridningsrisker: Spridningsrisk till uthus förelåg. 
 
 
UNDERSÖKNING 

Brandplatsundersökning utförd 2014-09-02 med tekniska roteln i Borås samt hundförare. 
 
Platsbeskrivning: Maskinhall med följande innehåll, harv, ringvält, såmaskin, plog, höräfsa, samt en 
bil (Opel Vectra) utan batteri. Maskinhallen har ingen el. Se bifogad ritning 
 
Primärbrand: Det går inte att hitta någon precis primärbrandplast utan det blir hela byggnaden. 
 
Brandorsak: Ingen naturlig orsak, branden troligen anlagd. Hunden markerade på 2 platser vilket 
prover togs som skickas till SKL för ev. fastställande av brännbarvätska. Se bifogad ritning. 
 
SAMMANFATTNING - ERFARENHETER 

 
 Svårt att kunna genomföra en tekniskundersökning på en brandplats som är totalt 

nedbrunnen. Försök att släcka så vi har möjligheten att hitta orsaker till branden. 
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FOTOBILAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandplatsen sett från öster 

Brandprov 1 
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Brandprov 2 

Motorrum  
Inga rester efter 
batteri kunde hittas. 
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Byggnadens östra sida. 

Byggnadens västra sida. 
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Skiss byggnad med inventarier samt var brandprover togs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




