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Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 
Undersökning utförd: 2014-11-25 
Bilagor: Foto 
 
 
Upplysningar om branden 

 
Larm tid: 2014-11-22 kl.10:44  
Adress:  
Objektstyp: Trävaruindustri/Måleri 
Startutrymme: Sprutmålningsrum 
Startföremål: Skräp från filtren 
Brandorsak: Självantändning 
Insatsrapport nr: 201400864 
SOS ärende nr: 5173640 
Syfte & mål Hitta orsaken till brandstart 
Metod Step 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 

 
Omfattning vid ankomst: Sprutmålningsrummet var helt rökfyllt samt att det var rök i övriga delar 
av lokalen. Branden hade självslocknat till största del, endast mindre glödbränder. 
 
Räddningstjänstens åtgärder: Räddningstjänsten  satte in en rökdykargrupp som släcker av de 
mindre brandhärdarna som hittades. Räddningstjänsten kontrollerar med hjälp av värmekamera att 
det inte ligger kvar brandhärdar. Lokalerna ventilerades med hjälp av motordriven fläkt samt att 
kontakt  med RVR-ledare görs. Räddningstjänsten lämnar över bevaknings ansvaret till ägaren.   
 
Brandförlopp: Branden har troligen startat på fredag eftermiddag/kväll men upptäcktes först på 
lördag förmiddag av ägaren. Han ringde då SOS som larmade räddningstjänsten.  
Branden hade i stort sett självslocknat. Branden har varit mycket intensiv vilket primärbrandplatsen 
visade. 
 
Skadeomfattning: Kraftiga brand och rökskador i sprutmålningsrummet samt rökskador i övriga 
delar av lokalen. Detta medför att stora saneringsinsatser kommer att erfordras. Sanering startade på 
söndagen. 
 
Spridningsrisker: Det förelåg risk för brandspridning till övriga delar av lokalen tack vare att 
brandcellsgränsen inte var helt tät. Spridningsrisken var störst enligt min bedömning på 
entresolplanet ovanför sliprummet/elrummet(se bifogad ritningsutdrag). Här fanns det mycket 
brännbart material som låg nära brandcellsgränsen och taket(se bild nr 11).  
 
 
UNDERSÖKNING 

Brandplatsundersökning gjordes den 2014-11-25 kl. 10:00 gemensamt med polisens tekniker från 
tekniska roteln i Borås. 
 
Platsbeskrivning: Ett företag som tillverkar olika typer av inredningar till företag, butiker och 
offentliga miljöer. Är ett modernt inredningssnickeri som ytbehandlar sina träprodukter med bland 
annat dekorvax. Detta  läggs på med tryckspruta i ett sprutmålningsrum utrustat med sprutboxar.  
Golvet i sprutboxar samt blandningsrummet är klädda med ett vaxbehandlat papper.  
Sprutboxarna är utrustade med Andrea filter vilka rengörs varje morgon genom att man ”slår rent 
filtren”. Det material som hamnar på golvet sopas ihop och läggs på golvet under 
blandningsbänken. Produkten som har använts vid detta tillfälle är, Osmo Dekorvax för yrkesbruk. 
Bild på sprutmålningsrummet bild nr 18.    
 
Primärbrand: Primärbrandplatsen är under blandningsbänken direkt till höger när man kommer in i 
sprutmålningsrummet. Här är det tydliga låga brandskador som visar att branden varit intensiv. 
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Brandorsak: Med största sannolikhet är brandorsaken självantändning. Efter rengöring av filtren på 
fredag morgon sopades detta material ihop och lades på golvet under blandningsbordet. Detta 
restmaterial består av vax rester samt material från filtren. Filtret består av veckat papper samt ett 
fiber filter(se bild nr 17).  Detta innebär att man får en blandning av vaxrester samt organiskt 
material med andra ord en brandstiftare vid rätt miljö.  
 
SAMMANFATTNING - ERFARENHETER 

 
 Det är viktigt att restmaterial från filter sopas upp och läggs i plåtkärl med lock i 

sprutmålningsrummet. Torkpapper/trasor som använts skall också läggas i ett plåtkärl med lock, 
alternativt i ett kärl med vatten. Vid dagens slut bör tunnan tömmas i ett plåtkärl med lock 
(mindre container) på utsidan av lokalen, den skall placeras minst 8m från fasaden. Viktigt att 
man anpassar storleken på kärlet till mängden av material, viktigt att den inte blir för stor med 
tanke på att den innehåller brännbart material med risk för självantändning. Avfallet får inte 
deponeras ihop med hushållsavfall. 

 Viktigt att man inte gör hål på brandcellsgränser utan att detta tätas med rätt sorts material så att 
klassningen på bandcells gränsen kvarstår(EI 60) Det fanns hål som inte var tätade vid kontroll, 
bland annat på entresolplanet. Viktigt att man återställer brandcellen till sin rätta klassning 

efter branden.    

 Verksamheten bör installera ett automatiskt brandlarm kopplat till SOS(Räddningstjänsten). 
Detta som ett egendomsskydd för att få en tidig upptäckt. Larmet bör installeras enligt SBF 
110:7 efter som det finns stora risker i företaget. Exempelvis Brandfarliga varor, slipdamm mm. 

 Angränsande lokaler till sprutmålningsrummet bör inne hålla mindre mängder brännbart, 
framför allt intill vägg mot brandcellsgränsen.  
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FOTOBILAGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brandrummet höger sida innanför 
dörren. Blandnings bordet. (Nr1) 

Brandrummet höger sida. 
Sprutboxarna. (Nr2)  

Primärbrand plats. 
Se bild nr 9. 
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En av sprutboxarna samt 
blandningsbordet sett 
från bakkant av rummet. 
(Nr3) 

Friskluftsintaget samt 
takarmaturer sett från 
bakkant av rummet. 
(Nr5) 
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Torkrummet. 
(Nr6) 

Brandrummets bakkant 
på vänster sida syns 
torkrummet. (Nr4) 
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Blandningsbänken samt pappers 
hållaren placerad enligt personal. 
Det finns tydliga markeringar av 
placerat material på bänken. 
(Nr7) 

Tydligt att branden startat under 
bänkskivan . (Nr8)  

Sekundära brandskador 
på ovansidan av bänken, 
strålningsskador. 
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Kraftiga  brandskador lågt på 
väggen och upp mot bänkskivan. 
Visar ett tydligt krokodilmönster. 
(Nr10) 

Primärbrand plats. 
(Nr9) 
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Kraftig värmepåverkan på 
kartongen som endas var ca 5cm 
från takplåten, se bild 11.  (Nr12) 

Kraftig värmeskada på plåttaket, 
entresolplanet ovanför slip- El-
rum. (Nr11) 
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Håltagning genom brandcellen 
som inte är tätad.  (Nr14) 

Håltagningar genom 
brandcellsgränsen som 
inte är tätad. (Nr13) 
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Värmeskada på plåttaket, höger 
sida av målningsrummet. (Nr15) 

Sotbildning på plåttaket, höger 
sida av målningsrummet. (Nr16) 
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Bild nr 18 
 
 

Filter (Andrea filter) som satt 
i ventilationsanläggningen. 
(Nr17) 




