
 

                                 UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL        

                                BRANDUTREDNING Datum  

    2014-04-22 

    Handläggare 

    AD 

    ID brandutredning 

Anledning till undersökningen:   Förhindra liknande brand/rökspridning                                            Larmnr :201400241  

 

 
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund 

Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1 

Telefon: 0322-61 60 00 ● Direktnr: 0322-61 61 67 ● Mobilnr: 0708-115804 

E-post: kent.jarnstrom@alivar.se 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund 

Undersökning utförd: Anders Dahn 

Bilagor: Avvikelseutredning samt foto 

 

 

Upplysningar om branden 

 

Larmtid: 23:34:59 2014-04-22 

Adress: Hemvägen  

Objektstyp: Industrihotell 

Startutrymme: Maskinhall 

Startföremål: Laser maskin 

Brandorsak: Troligen något brännbart material. 

Insatsrapportnr: 201400241 

SOS ärendenr: 4800892 

Syfte & mål Förhindra liknande brand/rökspridning 

Metod Avvikelseutredning 
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HÄNDELSEFÖRLOPP 

 

Omfattning vid ankomst: Mycket rök i maskinhallen 

 

Räddningstjänstens åtgärder: Skickar in rökdykare som får till uppgift att lokalisera branden och 

släcka. 

 

Brandförlopp: Brand i filter samt slaggtunnan. 

 

Skadeomfattning: Rökspridning i hela maskinhallen samt kontorsdelen Steel Tech AB. Det var rök i 

Wellnes Gym vilket ventilerades ut via fönster.   

 

Spridningsrisker: Det var rökspridning till gymmet vilket innebära farlig miljö för människor att 

vistas i samt kontorsdelen för Steel Tech. 

 

 

UNDERSÖKNING 

Brandplatsundersökning utfördes den 2014-04-25 av Brandutredare Anders Dahn Alingsås o 

Vårgårda räddningstjänstförbund.. 

 

Platsbeskrivning: Industri som tillverkar storköksutrustning med material rostfritt och svartstål. 

 

Primärbrand: Brand i ventilations delen till maskinen. 

 

Brandorsak:  Troligen har något brännbart åkt med via ventilationen från maskinen via 

ventilationsanläggningen, detta har troligen startat branden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL        

                                BRANDUTREDNING Datum  

    2014-04-22 

    Handläggare 

    AD 

    ID brandutredning 

Anledning till undersökningen:   Förhindra liknande brand/rökspridning                                            Larmnr :201400241  

 

 
Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund 

Postadress: 441 81 Alingsås ● Besöksadress: Tomasgårdsvägen 1 

Telefon: 0322-61 60 00 ● Direktnr: 0322-61 61 67 ● Mobilnr: 0708-115804 

E-post: kent.jarnstrom@alivar.se 

3 

 

 

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER 

Åtgärder 

 Det saknades röluckor i maskinhallen vilket medförde att det var svårt att ventilera ut röken 

från lokalen. Rökspridning skedde till angränsande brandceller. Rökluckor måste ordnas. 

 Kontroll av samtliga brandcellsgränser i fastigheten måste göras omgående, mot 

kontorsdelen samt mot Gymmet. Båda dessa lokalerna rökfylldes.  

 Brandcellsgränser i gymmets lokaler måste styras av larmet från Steel Tech vilket innebär 

att larmen måste kopplas ihop alternativet är att lokalen förses med ett automatiskt 

brandlarm enligt SBF 110:7. Idag finns det endast ett utrymningslarm i gymmets lokaler. 

Personsäkerhet. 

 Utrymningslarmet i gymmets lokaler måste provas eftersom detta inte startade vid det 

aktuella tillfället. Kontroller skall ske minst varje kvartal och det skall dokumenteras. 

 Laser maskinen bör förses med ett eget släcksystem vilket troligen skulle medfört att 

branden skulle släckts och rökspridningen varit minimal. Detta är något som finns som 

tillval enligt leverantören Triumf AB. 
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FOTOBILAGA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rök även på utsidan 

av fastigheten. 

Brandcellsgräns 

som fungerade. 
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Rök spreds via 

denna dörr in i 

kontorsdelen. Den 

uppfyllde inte 

kravet. 

Möjlighet att 

ventilera ut röken 

saknades. Detta 

medförde att det var 

svårt att få ut röken 

från denna delen. 

Öppningsbara 

fönster kan vara en 

möjlighet. 
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Denna maskinen var 

det som branden 

startade i. 

Här hamnade det 

brännbara 

materialet som 

glödde. Detta 

startade branden. 

I dagens maskiner 

finns det 

sprinklersystem 

som tillval, detta 

hade hindrat brand 

samt rökspridning. 
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Här hamnade det 

brännbara 

materialet som 

orsakade branden. 

Det följde med 

ventilationen. 

Viktigt att man 

rengör detta 

utrymmet från 

brännbart material. 

Inspektions lucka. 
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Händelse: Brand i laser 
skärare 

Datum: 2014-04-22 Insats nr: 2014000240 

Plats: Steel Tech AB Tid: 23:34:59  

 

Utredare: Anders Dahn Granskare: Utredningsdatum: 2014-04-25 

 

Avvikelse Risk/problem Typ av 
avvikelse 

Bedömning Åtgärdsförslag Kommentar 

Rök i maskinhall Svårorienterat T S3, E3 Montera in 
rökluckor i 
lanterninerna 

Se 
utredningen 

Rök i kontorsdelen Fara för liv T S3 Hela 
brandcellsgränsen 
mot kontoren 
måste kontrolleras 

Se 
utredningen 

Laser maskinen Brandrisk T, M V2-3  Rengöring av 
fläktsystemet, 
inget brännbart tas 
in vid skärplatsen. 
Detta kan medföra 
brand. Montera 
släcksystem 

Se 
utredningen 

Anläggningsskötare Svår att få tag 
på 

O V3 Se över 
telefonnummer 
som lämnats till 
SOS 

 

Rök i Wellnes lokal Fara för liv T S3 Brandcellsgräns 
mot dessa 
lokalerna måste 
ses över. 

Se 
utredningen 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avvikelse  Bedömning  Område 

T  Teknisk  0  ofarlig  S  säkerhet för personer 

M  Mänsklig  1  Acceptabel, ej åtgärd E  Egendom 
O  Organisatorisk  2  Bör åtgärdas  N  Natur-miljö 

G  Gränssnitt/samspel 3  Måste åtgärdas  V  Verksamhet 

 


