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Olycksutredning 
 

 

Brand i byggnad på  i Gävle,  

Gävle kommun 

  

2016-12-16 
 

 

 

 

 

 

 

Utredare: 

Magnus Östlund 

Brandinspektör/brandutredare 

Gästrike Räddningstjänst 
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Sammanfattning/Åtgärdsförslag 

Orsaken till brandstart som framkommit i utredningen är att en brand startar 

i en träkorg som innehåller ett blockljus. branden startar i ett område 

nedanför en tv-bänk i vardagsrummet. Enligt den boende i aktuell lägenhet 

så ska det stått en flätad träkorg med ett blockljus i på platsen. Ljuset ska ha 

varit tänt under dagen och har troligen inte släckts. 

Räddningstjänstens rökdykare kan snabbt ta sig in i lägenheten och släcka 

branden som falnat ned på grund av syrebrist. 
 

 

 
 

Åtgärdsförslag: 

 

 Att levande ljus generellt inte ska placeras i eller på brännbara hållare, fat 

eller liknande, på grund av risken att glömma bort att släcka dem.  

 

 

Undersökningens genomförande 

Intervjuer 

Intervjuer genomfördes med personal ur räddningstjänstens egna styrkor.  

 

Dokumentation 

Utredaren har tagit del av följande dokumentation: 

 Räddningstjänstens händelserapport 

 Bilder tagna från olycksplatsen. 

 

 

 

Platsbesök 

Platsbesök 2016-12-20 genomfördes av Brandinspektör, Magnus Östlund 

 

Rapport 

Rapporten upprättades 2016-12-20 av Brandinspektör, Magnus Östlund. 

 

 

 

 

 

Lärande från olyckor 

Gästrike räddningstjänst avser att sprida de lärdomar som belyses i denna rapport 

till. 

 

 Gävle kommun säkerhetsavdelning. 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

 Gästrike Räddningstjänst. 
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Olycksförlopp 

Anledning till undersökning 

Att enligt lagen om skydd mot olyckor i skälig omfattning utreda 

brandorsak, brandförlopp och hur insatsen genomfördes vid brand i byggnad 

på , Gävle den 16 december 2016. 
 

 

Plats 

 i Gävle, Gävle kommun. 
 

 

Beskrivning av händelse 

Ett larm om brand i byggnad inkommer till Gästrike räddningstjänst som 

åker till platsen.  
 

 

Beskrivning av objektet 

Lägenheten är på 3 rum och kök placerad på plan 2 i en större villa. 
 

 

Personskador  

Inga för räddningstjänsten kända personskador. 
 

Egendomsskador 

Kraftiga brandskador i vardagsrum samt att hela lägenheten fick omfattande 

rökskador. Övriga delar av huset klarade sig bra. 
 

Miljöskador 

Inga för räddningstjänsten kända miljöskador. 

 

Orsaksutredning 

 

Orsaker till branden 

Det som framkommit i utredningen visar på att branden startat i ett område 

nedanför en tv-bänk i vardagsrummet. Enligt den boende i aktuell lägenhet 

så ska det stått en flätad träkorg med ett blockljus på platsen.  

Den boende i aktuell lägenhet uppger också att ljuset varit tänt och troligen 

inte släckts när lägenheten lämnades. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hamntorget 8   Tel 026-17 96 53  www.gastrikeraddningstjanst.se 
803 10 Gävle       gastrike.raddning@gavle.se 
 

 
Datum      Diarienummer 

2016-12-23    2016-001288 

Sida 4(6) 

 

Olycksförloppsutredning 

Det primära brandstartsområdet ligger nedanför en tv-bänk i vardagsrummet 

(se bild 1). Övriga möbleringen i rummet har inga skador som tyder på 

brandstart någon annanstans. Bakom tv-bänken finns ett eluttag som har 

smältskador och bedöms inte ha något med brandstarten att göra. Branden 

har via tv-bänken involverat tv:n och spridit sig vidare. Ett brand-v kan ses 

på tv-n och bakom på väggen. Tv:n har yttre brandskador och bedöms inte 

vara brandstartsföremål (se bild 2 och 3). 

 I primära brandstartsområdet ska det stått en träkorg med ett blockljus i på 

golvet. När området på golvet friläggs syns tydligt var två blomkrukor stått. 

I golvet finns ett område som har kraftiga brandskador efter den träkorg som 

stått på platsen mellan blomkrukorna. Även tv-möbeln har brandskador i 

området från där korgen stått. (se bild 4). Det kvarglömda ljuset brinner ned, 

antänder till slut korgen och branden sprider sig vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1: Den röda ringen visar det primära brandstartsområdet i 

vardagsrummet. 
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Bild 2 och 3: Den röda pilen visar primära brandstartsområdet. Gröna pilen på bilderna 

visar brand-v från hörnet på möbeln, via tv-n och bakom tv-n. 

 

 

 

 
Bild 4: Den röda pilen visar brandskadorna i golvet där träkorgen med ljuset 

stått. 
 

 

Bakomliggande orsaker till branden 

Bakomliggande orsaker bedöms vara kvarglömt ljus. 

  

 
Byggnadstekniska brister. 

Inga brister har upptäckts.  
 

 

Spridningsrisk.  

Det fanns risk för spridning om branden fortsatt att utvecklats. 
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Insatsutvärdering 

 

Insatsens händelseförlopp 
 

Klockan 23:45 larmades Gästrike räddningstjänst till  

gällande brand i byggnad. Det är en granne som ser branden och larmar. 

Vid räddningstjänstens framkomst är det oklart om någon finns kvar inne i 

huset varför rökdykare går in i lägenheten för eventuell livräddning och att 

utföra släckning. 

Branden släcks snabbt då den falnat ned på grund av syrebrist. Omfattande 

efterkontroller görs och vissa ställen i väggarna och taket säkras med 

skärsläckare där man med värmekamera upptäckt förhöjda temperaturer. 

Ventilering med fläktar görs för att få ut röken samt att innerväggar rivs för 

att säkerställa så branden är ordentligt släckt. 

 
 

 

Avgörande faktorer för insatsen 
 

1. Att inga fönsterrutor går sönder av branden så att syre tillförs. Detta 

medför att branden falnar och blir lätt att släcka.  

 

 

 

 
 

Magnus Östlund 

Brand och olycksutredare 

Gästrike Räddningstjänst 

 




