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Anledning till férundersékningen

Forundersokningen ar utford med syfte att vara underlag for sakkunnigutlatande samt beslut om
vidare utredning. Inom Riddningstjansten Syd kan férundersékning vara en del av en
olycksunders6kning. Olycksundersokningar utfors enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva férloppet samt att presentera
atgirdsforslag for att forsoka forebygea att en liknande olycka intriffar igen och om den skulle géra
det, forsdka mildra konsekvenserna.

Forundersokningen dr bestilld av Ulf Bergholm.

Bestillning /uppdrag

Forundersokningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning, eventuellt f6rslag till atgarder
och sakkunnigutlatande.

Byggnad/Obijekt

Byggnaden ar uppfoérd 1969. Byggnaden ir ett sexvaningshus, fasad, ligenhetsavskiljande viggar och
trapphus bestar av betong. Byggnadens brandtekniska klass dr Br 1 vilket innebir att varje ligenhet
ar avskild 1 brandteknisk klass EI 60 mot 6vriga ligenheter d.v.s. skall kunna motsta brand i minst 60
minuter.

Beskrivning hindelse

Flera uppringare pa adressen larmade SOS om att de hade rékfyllda trapphus. Vid
riddningstjinstens ankomst vinkades de in av flera personer som dock inte kunde klargora var det
brann. Forsta styrkan paborjade insatsen och rokdykte 1 det forsta trapphuset, fler styrkor anlinde
ddrefter och sattes in i riddningsinsatsen. Trapphusen pa Thomsons vig 22-26 (foto 1-3) var
rokfyllda tomdes pa rok genom att bla fonster i trapphusen 6ppnades av insatspersonalen. Kaillaren
genomsoktes av riddningstjansten och branden i killaren (bilden 5-6) slicktes, darefter ventileras
réken ut fran killaren.

Beskrivning skador

Hela killaren brandskadades med undantag f6r nagra rum dér dorrarna hallits stingda under
branden. Tre trapphus fick rékskador pga att de brandavskiljande dorrarna mellan kéllaren och
trapphuset varit otita.

Trolig orsak

Orsaken till branden dr okidnd men anlagd brand kan vara en moijlig orsak. Det fanns ingen el 1
anslutning till dir branden tros ha startat.

Utredarens reflektioner och férslag pa vidare atgirder/hantering

Utredaren fann att de brandavskiljande dérrarna mellan trapphus och killaren (foto 1—4) har slippt
igenom en storre mingd rok i samband med branden. Bland annat var en av doérrarna skev i
ovankant och dirmed otit. Dérrarna har dirmed inte uppfyllt sitt syfte och eftersom de dr en
vasentlig del av byggnadens brandskydd sa foreslds fastighetsigaren att byta ut eller justera dessa.
Vidare uppticktes vid utredningen att de fonster som var avsedda f6r riddningstjansten att
brandventilera ut r6k fran killaren ej var utmairkta pa utsidan byggnaden (foto 8). For att 6ppna
dessa fonster utifran (foto 7) behéver riddningstjansten krossa fonstren. Det fanns ett
utrymningslarm i killaren och detta larm fungerade troligtvis inte. Det dr inte utredarens uppgift att
stilla krav pa atgirder utan ovanstiende rekommendationer som ges kan ligga till underlag f6r



fastighetsagaren for atgird samt till Riddningstjansten Syd f6r underlag till att eventuellt foreligga
om atgirder.

Utredningen skickas till:
e Riddningstjansten Syd, distrikt Jagersro fOr information

e Riddningstjansten Syd, enheten for samhallssakerhet for beslut och genomférande av
eventuell tillsyn enligt LSO.

e Riddningstjansten Syd, insats och ledning f6r information.
e Riddningstjansten Syds samtliga insatta befal.
e Tastighetsdgaren for atgiarder 1 samrad med riddningstjanstens tillsynsforrittare.

Malmi, 2019-01-22

Dan Persson
Rdéiddningstiansten Syd

Kvalitetsgranskat av
Ulf Bergholm
brandinspektor

Killhdnvisning

Hindelserapport 2019000194

Intervju med brandman, styrkeledare, insatsledare, riddningsledare

Eget platsbesok 2018-02-22 tillsammans med polisens tekniker och fastighetsagarens forvaltare.

Dan Persson, brandinspektor, har arbetat med brandutredningar och olycksundersékningar sedan
2009, genomgitt Riddningsverkets kurs 1 olycksundersokning, kurs i brandutredning Statens
Kriminaltekniska laboratorium samt Kvalificerad olycksutredningsmetodik 7,5 p Karlstad
Universitet.



Foto 1. Otit dorr fran killaren mot trapphus Thomsons vig 22.

Foto 2. Otat dorr fran killaren mot trapphus Thomsons vag 24.
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Foto 4. Brandteknisk klass pa dorr i brandcellsgrins mellan kéllare och trapphus.



Foto 6. Brandskadat kallarforrad.




Fonster i killaren avsett for att ventilera ut brandrék. Oppnas inifrin.

Foto 8. Utsida byggnad, 6ppningsanordning till rékluckor killaren syns inte.
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