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Kartlaggning via STEP metoden
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Bakgrunds beskrivning

| samband med morgonhjélp till en boende upptacker personal fran hemvarden
att det brinner i lagenheten. Da lagenheten ar rokfylld kan de inte ga in utan
stdnger dorren och larmar raddningstjansten via SOS alarm med telefon.
Raddningstjansten ar snabbt pa plats och hittar da lagenhetsinnehavaren liggande
i sdngen avliden.

Syfte med utnderstkningen

Syftet med undersokning &r att forsoka faststalla brandens orsak samt forlopp.

Avgransningar

Ingen utvardering av raddningstjanstens insats

Datainsamling

Intervju med bitradande enhetschef vid hemvarden i Hjo kommun. Besok pa
platsen tillsammans med raddningsledaren for insatsen.

Utredningsmetod

Ingen etablerad motod har anvants, viss kartlaggning av hédndelsen genom
STEP metoden.

Sammanfattning

Pa kvéllen den 26 oktober klockan 20:21 &r personal fran hemvarden och
genomfor s.k. kvéllshjalp med medicinsk tillsyn hos lagenhetsinnehavaren.
Klockan 20:44 lamnar man lagemheten och allt a&r normalt. P4 morgonen vid ca:
05:00-05:20 levererar tidningsbudet morgontidningen, ingen iaktagelse om
roklukt eller att barndvarnaren ljuder. En granne noterar réklukt vid 06:30 tiden
men vet inte var det kommer ifran, han lamnar fastigheten. Personal fran
hemvardeen anlander klockan 07:44 for att genomféra morgonhjalp och
medicinsk tillsyn. Nar de gar in i trapphuset hors brandvarnaren, de 6ppnar dorre
till lagenheten och ser da rok i hallen. De stanger dorren och larmar efter hjélp
via SOS alarm. Raddningstjansten far larm klockan 07:47 och forsta fordon
lamnar stationen klockan 07:51. Brandstationen ligger néra platsen, det tar tva
och en halv minut i kortid och insats med rokdykare sker atta minuter efter larm
till SOS alarm. Rokdykarna lokaliserar branden och slacker nagra fa lagor. |
samband med sléackinsatsen hittas en kvinna i sangen. Lagenheten ventileras fran



4(4)

rok och man konstaterar att kvinna &r avliden. Skadorna i ldgenheten &r
begransde till saingen och rummet dér sdngen stog.

Handelsforlopp

Se bifoga bilag.

Direkta orsaker till olyckan

Det mesta tyder pa att sainglampan hammnat i sdngen och antant sangklader och
madrass, lampa lag i sang vid hittad person.

Bakomliggande orsaker till olyckan

Pa nagot satt har lampan tants och fallit fran nattduksbordet ned i sangen

Insatsen

Larm om undersokning roklukt, vid framkomst konstaterad brand med nollplan
ca. 30 cm dver golv. Intrdngning med rokdykare som 6ppnar fonster och dorrar
for vadring av lagenhet samt insats med Overtrycksflakt i trapphus for snabbare
ventilering. Rokdykare slackt av 6ppna lagor och upptackt avliden person i
sédngen. Raddningstjanst avbruten 08:10 och vi har fortsatt att ventilera ut
brandgaser. IT anlant till platsen och vi har gemensamt gatt igenom insatsen och
dess genomfdérande som gatt mycket bra trots tragisk utgang, snabb utventilering
av brandgaser och mycket lite restvatten efter slackinsats. Vi har dven 16st
problemet trots att vi ej haft var egen forstabil vid insatsen

Efter insatsen genomfordes kamratstod med gott resultat.

Forslag pa atgarder

Laslampor av typen halogen avger hog varme som néar den kommer i kontakt
med brénnbart material typ tyg latt antdnder meterialet For att minska risken att
lampor anténder brannbart material &r det lampligt att lamporna &r fast monterade
och inte kan fall ned i exempelvis séngen.

Aterféring av kunskap

Stn. 20
Stn. 40
Stn. 27
Hemvarden Hjo kommun genom



Skador séngsida Séng fran fotgavel
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