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Anledning till férundersékningen

Forundersokningen ar utford med syfte att vara underlag f6r sakkunnigutlitande samt beslut om
vidare utredning. Inom Riddningstjansten Syd kan férundersékning vara en del av en
olycksunders6kning. Olycksundersokningar utfors enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva forloppet samt att presentera
atgirdsforslag for att forsoka forebygga att en liknande olycka intraffar igen och om den skulle gora
det, forsoka mildra konsekvenserna.

Forundersokningen ar bestilld av processigare Bertil Nilsson.

Bestillning/uppdrag
Underlag till vidare utredning.

Byggnad/Objekt

Flerfamiljshus uppférd omkring 1991 1 2,5 plan, uppford i littbetong konstruktion beklidd med
tegel. Separata ligenheter i respektive plan.

Beskrivning hindelse

Uppgifter fran insatsrapport:
Samtal fran Malmo Larmeentral. Brandindikering fran brukare som man inte far kontakt med. Foto 2
Kind rokare. Kompletterande info fran platsen att det brinner i brukaren och man paborjar slickning.

Brukaren har trygghetslarm samt brandvarnare kopplad till Malmé larmcentral (Malmo LC). Malmo
LC larmar enligt rutin Social Hemtjanst (SHT) samt dven SOS da ingen kontakt fis med brukaren
och man hor att brandvarnaren ljuder. Se larmlista nedan for detaljer.

Under tiden ser person utifran att det brinner i en person i ligenheten och ringer 112. Han tar sig in
och slicker branden med en skal vatten och tar ut henne pa girden med hjilp av en granne.
Kvinnan ar rullstolsbunden, foto 1 visar rullstolen. Riddningstjinsten anlinder och tar Gver arbetet
med fortsatt vard av den skadade och rékdykare kontrollerar ligenheten.

Larmlista
08.22.02 Larm till Malmé larmcentral Tid Malmé LC
08.22.21 Larm till SHT hemtjinst
08.26.22 SOS inkommande samtal Tid SOS
08.26.26 SOS besvarar samtal fran Malmo larmcentral
08.27.00 Rsyd Larmbefal medlyssning
08.28.36 Larm Rsyd station Jagersro
08.30.18 Larm slackbil 261-1210
08.32.31 Larm yttrebefil syd
08.36.00 Slickbil 261-1210 paborijar skadeavhjilpande dtgirder
08.47.36 Riddningstjinsten avslutas

Kommentar: tiderna fran Malmé LC och SOS inte dr synkroniserade.

Rutin

Hemtjinstpersonal hade tidigare under morgonen enligt rutin tagit upp personen och placerat denne
1 koket samt serverat frukost. Darefter limnas brukaren ca en halvtimme ensam for att dta sin
frukost. Hemtjidnsten ska dérefter atervinda for att aterstilla efter maltiden. Personalen hade ocksa
som vana att limna ytterdérren olast. Det var under den halvtimmen olyckan intriffade.



Beskrivning skador

Kvinnan fick svara rok- och brannskador vilket gjorde att hon senare avled.
Ligenheten ar endast litt rokskadad och har mindre brandskador pa bord och golv, foto 4, 5.

Trolig orsak

Kvinnan ar rokare samt rullstolsbunden och troligen genom tappad cigarett eller pa annat sitt har
personen antints. Personen hade ett singunderlidgg av papper pa sig nir hon it sin frukost och dven
rokte, foto 3. Det dr troligen singunderligget som antants och didrmed orsakat olyckan, foto 6.
Kvinnan var kladd i bomullsklader enligt uppgift frin hemtjinsten. Det framkom ocksa vid samtalet
och undersékningen att det forekommit brandincidenter tidigare och brinnmarken pa golvet
bekriftar detta.

Utredarens reflektioner och forslag pa vidare dtgirder/hantering

Det dr inte limpligt att anvinda ett papperssingunderligg som skydd till en person som réker och
sjalv kan tinda cigaretterna. Skydd av mer svarantindligt material bor anvandas for detta dndamal.

Hemtjinsten hade bedémt personen som en riskperson och hade dirfér tillsammans med
riddningstjinsten gjort ett besok tidigare under hosten for att f6rma kvinnan att anvinda ett
rokforklade men misslyckats.

Brukaren hade larm med brandvarnare kopplad till larmcentral men hir borde dven en portabel
sprinkler varit installerad fOr att begrinsa skadorna och dimpa branden tidigt, foto 2.

Atgirdstorslag
e  Malmo6 kommun bor képa in portabla sprinklers f6r utplacering till personer som anses
sarskilt riskutsatta.
e Virdpersonal ska informeras om att inte anvinda spillskydd av papper som skydd vid
rokning.
e Se rapport, Projekt portabla sprinkler och brandsiakerhet i hemmet, Malmé Stad
diarienummer STK-2015-976.
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1. Brandskadad rullstol

2. Brandvarnare med sensor som skickar signal till Malmo larmcentral



3. Brandplatsen

4. Skador pa bord



5. Skador pa golv dven brinnskador fran tidigare incidenter.

6. Singunderligg som anvindes som spillskydd.





