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Sammanfattning

Pa morgonen den 27 april hittades en kvinna (" ar) i sin lagenhet av
personalen fran hemtjansten. Kvinnan hade brannskador och det stod lite rok i
rummet. Ambulansen och raddningstjansten larmades ut, dven polisen
informerades av SOS Alarm och larmades ut till platsen. Personalen pa
ambulansen, som var forsta enheten pa platsen, konstaterade att kvinnan var
avliden. Det var da oklart vilken dodsorsaken var. I december 2015 konstateras
att dodsorsaken var brannskador och en dédsbrandsutredning paborjas.

RADDNINGSTJANSTEN STORGOTEBORG 2



Olycksutredning: Dodsbrand, Bjorkgarden

Innehall
N [ ] 1= [ 11 o =R 4
1.1 2T =4 T o PSSR 4
1.2 Y FEC oottt et ettt e ettt e e e e e e et ee e e eeeee e e ee e e e et ee e e es e reeeeneean 4
1.3 = Y =do] =1 [T T V== RS 4
1.4 F Y= = T 1] 1 =Y 4
1.5 20T [o X ATy YT g4 o] 1= Lo USSR 4
P = o o BT ST P PR PPUPRUPRRPPRN 4
I £ (]| - | ST T TP P ST PPTOTOPPR PPN 5
3.1 BesKrivning av OlYCKSPIAtSEN . ..vviii e e e s ebee e e e ebae e e e earees 5
S N O ol <] o1 [o] o] o T=] A0SR 5
3.2.1 (0] 1Yo o T EY- 1 =T SRS 7
3.2.2 KONSEKVENSEr @V OIYCKAN .....cii e e e e e e e e e e e 7
3.3 Raddningsinsatsens eNOMIOIaNde ......cccviiiiiciiiei e e e 7
4 DiSKUSSION OCH SIULSAESEI .ccuuiiiiiiiiieiietee ettt st ettt e bt e sbe e s aee st e s bt e b e e sbeesbeesmeeeneeeneeseens 8
O R = o - 1= 0 o 1=1 =Y OO PO U PPTOPRRRPRRRPPRPO 8
4.2 REKOMMENAATIONET ....ciiiiiiieee ettt ettt e st e st e e s abe e s b e e e st e e sbeesnteesabeeenaeens 8

RADDNINGSTJANSTEN STORGOTEBORG 3



Olycksutredning: Dodsbrand, Bjorkgarden

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Pa morgonen den 27 april hittades en kvinna (  ar) i sin lagenhet av
personalen fran hemtjansten. Kvinnan hade brannskador och det stod lite rok i
rummet. Ambulansen och raddningstjansten larmades ut, aven polisen
informerades av SOS Alarm och larmades ut till platsen. Personalen pa
ambulansen, som var forsta enheten pa platsen, konstaterade att kvinnan var
avliden. Det var da oklart vilken dodsorsaken var. Forst i mitten av december
2015 kom det till Riddningstjdnsten Storgdteborgs kdnnedom att dédsorsaken
var brannskador. Da paborjade Radddningstjansten Storgoteborg en utredning i
enlighet med syftet nedan.

1.2 Syfte

Vid alla dédsbrander inom vart forbund genomfors en olycksutredning enligt de
kriterier som finns i funktionen Olycksutredning & Analys aktivitetsplan. Pa
detta satt 0kar vi bade var egen kunskap inom omradet samt bidrar till det
nationella arbete som MSB(Myndigheten for samhallsskydd och beredskap)
genomfor angaende dodsbrander.

1.3 Fragestéllningar
e Kartlaggning av handelseforloppet

1.4 Avgransningar
Raddningstjanstens insats analyseras ej i utredningen.

1.5 Redovisningsplan

Arbetet ska resultera i en skriftlig rapport till uppdragsgivaren senas den 31
maj. Vidare ska utredningen laggas in i Erfaros och skickas till MSB.

2 Metod

Utredarna har intervjuat den personal som genomférde raddningsinsatsen och
platsbesok utanfor den aktuella ldgenheten och fastigheten har gjorts. Ovrigt
material som anvants i utredningen ar:

Insatsrapport 2015002798

CC protokoll

Platsbesok, 2016-03-18

Intervju med raddningstjanstens personal pa platsen, 2016-03-24
Samtal med polisens forensiska sektion, mars 2016

Samtal med kvartersvard ,2016-03-18
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3 Resultat

3.1 Beskrivning av olycksplatsen

Lagenheten pa tre rum och kok, var beldgen pa dversta vaningen i ett trevanings
flerfamiljshus som tillhor bostadsomradet Sateriet Molnlycke. Fastigheten dgdes

av/  .(Bildloch2)

Bild 1, éversikt over Bjérkgdrden i omrddet Sdteriet. Bild. Infotavla pd adressen

Bild 2, Vy frdn innergdrden utanfér nr. | Foto RSG

Byggnadskonstruktionen bestod av betongvaggar och hade ett betongbjalklag.

3.2 Olycksforloppet

Branden startade i sovrummet dar sangklader eller en vuxenbldja antdandes. En
garderobsdorr 1ag pa golvet i sovrummet framfor dorroppningen till koket.
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Denna garderobsdorr sparrade delvis av vagen ut ur rummet. Det ar oklart
varfor garderobsdorren 1ag dar. Alldeles innanfor denna dorr patraffas
personen. (Bild 3)

Bild 3, visar garderobsdorren som delvis spdrrar dérréppningen. Foto RSG

Lagenheten var utrustad med en fungerande brandvarnare som kontrollerades
av raddningspersonalen i samband med insatsen. (Bild 4)

Bild 4, visar brandvarnarens placering. Foto RSG
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3.2.1 Olycksorsaker

Orsaken till olyckan ar oklar men omstandigheterna tyder pa olycka i samband
med rokning. Det fanns dldre brannmarken efter cigaretter pa sangbordet, en
stol intill singen och pa golvet. Aven ett askfat, cigarettpaket och tindare fanns
intill sdngen. (Bild 5)

Bild 5, visar omrddet intill singen. Foto RSG

3.2.2 Konsekvenser av olyckan

En kvinna omkom av de brannskador som hon adrog sig i
samband med en brand i sdngklader eller alternativt i en vuxenblgja. I 6vrigt var
det endast sot och sma brannmarken pa golvet och pa sdngen. Ingen brand eller
brandrok har spridit sig till andra delar av lagenheten eller fastigheten.

3.3 Raddningsinsatsens genomforande

Larm till SOS-Alarm inkom Kkl 07:46 fran hemtjanstpersonalen.
Raddningstjansten Storgdteborg larmade ut Molnlycke RIB? for "kontroll efter
brand och hjalp till hentjanst”. Styrkan som dkte med en raddningsenhet (1
styrkeledare och 4 brandman) var framme pa platsen kl. 07:58. Uppe i
lagenheten fick de mote av ambulanspersonalen som meddelade att kvinnan var
avliden. Raddningspersonalen sag lite rok men kdnde ingen namnvard doft av
brand. De kontrollerade lagenheten och konstaterade att branden var
sjalvslocknad och ingen spridningsrisk foreldg. Nagon rokspridning fanns inte
heller. Riddningstjansten beh6vde inte genomfora nagon slackinsats.
Styrkeledaren lamnade lagesrapporter och kommunicerade med
ledningscentralen via ambulanspersonalens mobiltelefon da styrkeledarens
utrustning inte fanns i raddningsenheten nar de lamnade brandstationen for att
aka pa larmet.

Polisen pa plats ombesorjde den fortsatta hanteringen efter diskussion med
styrkeledaren. Styrkeledaren upplevde att det 1dg pa honom att hantera det
fortsatta arbetet trots att det inte foreldg ndgon brand eller risk for brand.
Raddningsinsatsen avslutas kl. 08:50.

! RIB, Raddningsman i beredskap
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4 Diskussion och slutsatser

Da denna raddningsinsats genomfordes for mer dn ett ar sedan ar mojligheten
till ett bra utredningsunderlag mer begransat. Anledningen till att utredningen
drojt ar att beskedet om dodsorsaken inkom till Raddningstjansten
Storgoteborg forst i december 2015.

4.1 Erfarenheter

Styrkeledaren uppgav att han kdnde det som att det 1dg pa honom att hantera
arbetet pa olycksplatsen trots att det konstaterats att kvinnan var avliden och
att det fanns representanter pa plats fran bade ambulansorganisationen och
polisen. I normala fall &r det polisens uppgift att hantera dessa drenden.

Styrkeledaren kommunicerade med ledningscentralen via
ambulanspersonalens mobiltelefon. Detta behdvdes da raddningstjanstens
telefon inte fanns i raddningsenheten nar de dkte ut fran brandstationen.
Larmet inkom 07:46 pa mandag morgon. Vid denna tid pd mandagar byter RIB-
personalen i Molnlycke beredskapsvecka och den nya personalen gar pa sin
beredskap. Den pagdende personalen uppger i intervjun att de inte hade gatt
igenom utrustningen i bilen da larmet gick. De hade inte sett att avgdende
personal inte aterstéllt all kommunikationsutrustning. Nar styrkeledaren kom
tillbaks till brandstationen hittades mobilen i en larmrock som var kvar pa
stationen.

4.2 Rekommendationer

Nar en avliden person patraffas och detta rapporteras in till ledningscentralen
bor styrkeledaren och ledningsoperatoren fraga efter ett hogre ledningsstod
(ex. insatsledare) for att understodja. Ett alternativt kan vara att det hogre
ledningsstodet tar kontakt med styrkeledaren via telefon eller bestimmer sig
for att aka ut till platsen. Detta for att minimera risken att raddningspersonalen
ska kdnna sig otrygg eller att handelsen hanteras fel.

Avgdende beredskapspersonal maste sakerstalla att all utrustning finns pa ratt
plats nar de lamnar 6ver efter fullgjord beredskapsvecka. Raddningstjansten
Storgoteborg har vil inarbetade rutiner for denna 6verlamning och all personal
maste efterstrava att dessa rutiner foljs.
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