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Larmtider

112-samtal mottaget: 2020-06-17, 08.06

Forlarm till raddningstjanst: -

Huvudlarm till raddningstjanst: 2020-06-17, 08.07
Forsta enhet pa plats: 2020-06-17, 08.16

SOS arendenr: 16.2991263.4
Eget larmnr: G2020.063261
Utredare: Johan Ronmark, stf raddningschef, brandingenjor, Raddningstjansten Gislaved-Gnosjo

Avgransningar
Utredningen fokuserar pa olycksforloppet och orsakerna till olyckan och inte genomforandet av
insatsen.

Genomforande
Faktainsamling har skett genom platsbesék och sammanstallning av vittnesuppgifter.
Foton ar tagna av raddningstjansten dar inget annat anges.

Sammanfattning

| samband med ett brandtillbud i ett kk omkom en dldre man. Detta har orsakats av att hans klader
fattat eld i samband med uppténdningen av en vedeldad koksspis. Mannen har inte larmat ambulans
utan istallet avlidit i sdmnen i sin egen sang. Att mannen sedan en tid tillbaka blivit mer
rorelsehindrad har spelat roll i kombination med fortsatt egen eldning i koksspisen och franvaro av
ytterligare skyddsatgarder.
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1. Beskrivning av byggnad och plats

Husen som den omkomne bodde i ar ett dldre tvavaningshus i trda. Uppvarmningen sker genom
vedeldad spis med vattenburen varme samt elpatron vid behov. Huset ligger en bit utanfér Gnosj6
tatort, Gnosjo kommun, med ca 10 minuters korvag fran ndrmaste brandstation (deltidsbemannad).

Den omkomne mannen var 6ver 80 ar och bodde sjalv i huset utan stdd och hjélp. Han hade besdk av
slaktingar regelbundet men dock inte varje dag. Daremot brukade bekanta ta en pratstund med
mannen pa morgonen flera dagar i veckan nar de gjorde sin morgonpromenad i omradet.

2. 112-samtal och utalarmering

Larm inkommer strax efter klockan 8 pa morgonen av bekanta till mannen som brukar passera hans
hus pa sina regelbundna morgonpromenader. Nar de inte far muntlig kontakt efter att ha gattin i
hallen i huset letar de och finner honom i sdngen utan livstecken. De ringer da 112 som larmar ut
handelsen som hjartstoppslarm. Det innebar att narmaste raddningsstyrka fran raddningstjansten
samt ambulans aker mot platsen.

Forsta enhet pa plats ar raddningstjanstens forstainsatsperson, FIP. Mannen hittas strax nedanfor sin
sdng Mannen har utbredda brannskador och
detta meddelas via radio till SOS, darefter pabérjas HLR. Sjukvardsinsatsen tas éver av
ambulanspersonalen ndr denna anldnder.

3. Upplysningar om branden

Det enda som patraffas brunnet i huset 4r mannens klader och vissa sma delar av vedtran pa golvet,
varav det mesta kring vedspisen. Inga sotspar eller brandskador aterfinns ovanfor eller pa vedspisen,
inte heller i den stol som aterfanns direkt framfor vedspisen. Avsaknaden tyder darfor pa att det inte
varit nagon storre brand utan allt som brunnit ar det som aterfinns pa platsen och branden har varit
koncentrerad till mannens klader.

4. Brandteknisk utrustning
| huset fanns tva stycken oanvanda brandsldckare som var hela och rena samt funktionella enligt
tryckindikering pa manometern.

| sovrummet pa bottenplan dar mannen hittades fanns en brandvarnare pa en bokhylla. Denna
brandvarnare hade tidigare suttit i taket men blivit nedplockad vid okand tidpunkt.
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Placeringen ar konstaterat felaktig och dess eventuella funktion i tak eller bokhylla bedéms inte ha
kunnat paverka handelseforloppet eller mildrat nagra konsekvenser i detta fall, men utifran andra
brandscenarion hade placeringen varit direkt ogynnsam.

| taket pa andra vaningen, i anslutning till trappan, aterfanns ytterligare en brandvarnare.

5. Bakomliggande omstiandigheter

Mannen bodde sjalv i huset. Enligt anhoriga hade mannens rérelseformaga gradvis férsamrats under
de senaste aren utan att paverka graden av att klara sig sjalv. Sddana tecken var bland annat att
mannen inte langre hade sitt sovrum pa 6vre plan och relativt nyligt innan branden hade fatt en
rollator.

Ytterligare signaler pa att rorelseférmagan var nedsatt var ett eftermonterat stéd-/grepphandtag i
trappan till 6vervaningen.

6. Platsundersokning
Olycksutredningen inleddes samma dag som mannen hittades. Enligt saval befal pa plats samt
ambulans och anhdriga hade ingen flyttat nagot i huset innan undersékningen.

Mannens branda byxa och skjorta fanns uppvikta pa en forvaringsvagn for ved uppstalld i mitt i
koket, underkladerna fanns upphangda bredvid sdangen. Brannskadorna pa underkladerna matchar
de brannskador som fanns pa byxorna

| vedlaren till h6ger om vedspisen aterfanns mannens fleecejacka utan bréannskador. Direkt framfor
vedspisen aterfanns en oskadad stol. | anslutning fanns oskadat hushallspapper utrullat.
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Figur 1: Kéket sGsom det dterfanns vid olycksutredningen. Stolen stod fran bérjan ndrmare fotografen och har flyttats av
rdddningstjdnsten vid larm. Sovrummet med sdng anas i bildens hégra del. Vedvagnen skymtar till héger och spisens
vedférrad direkt till héger om stolen har éppen lucka.
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Figur 2: Omradet ndrmast stolen. Sma bitar av sotigt/brdnt material, sma bitar av spontat trd for uppténdning samt
tidningspapper syns ndrmast vedspisen. | nedre vinstra delen av fotot syns del av byxbenet som bréndes av.

| koket pa matbordet stod mat kvar och en krycka lag kvar pa bordet. Pa en hylla i koket fanns en
pase potatis och en potatis aterfanns med en gaffel under diskbanken i koket.

Under diskbanken fanns dven branda rester av klader som var delvis fuktiga samt runda spar som i
flera fall verkar komma fran en kryckas gummistod.
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Figur 3: Fuktig klddbit under diskbinken samt runda mdrken i sotet vid mattan. Golvet och mattan i sig var torra. Notera
aven potatisen och gaffeln.

| vedspisens eldningsutrymme fanns inget synbart som hade eldats i nartid och alla luckor var

stangda forutom den till vedférvaringen. Det tyder pa att ingen eld har startats i nartid.

Ovanpa en avstillningsyta invid vedspisen aterfanns en plastflaska med en klar vatska som luktade
brannbar vatska, dock oklar exakt vilken sort. Nedanfér vedspisen fanns en stérre dunk genomskinlig
vitska med likadan lukt. Nagon originalférpackning aterfanns inte. En 6ppnad ask med tandstickor
fanns vid vedspisen samt pa ytterligare tva stallen i koket.

| sovrummet fanns en séng med sangklader och madrass som de lamnades efter att mannen
avtransporterats. Pa golvet lag en till krycka av samma sort som den i kéket. Undersékning av 6vriga
rum gav inget vid handen som kunde tillféra utredningen av olycksférloppet. Dock noterades flertalet
elektriska varmeflaktar och element, fungerande saval som trasiga, pa olika platser i huset vilket

tyder pa att mannen behovt extra varme férutom husets ordinarie uppvarmning.
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Pa andra vaningen fanns ytterligare en vedspis samt vedfoérrad. Har aterfanns tandstickor samt en
mindre flaska med klar vatska som luktade likt tandvatska.

7. Slutsatser

e Branden har uppstatt ndr mannen forsokt tanda i sin vedspis sittande pa stolen och da av en
olyckshandelse antant sina klader. Efter att det borjat brinna har han haft sinnesnarvaro nog
att kunna slacka kladerna.

e Mannen verkar darefter ha forflyttat sig till diskbdanken for att slacka mindre glod eller skélja
av sig och tagit av sig kladesplaggen vid vedvagnen. Darefter har han av okdnd anledning inte
sokt hjalp utan efter en okand tid gatt till sin sdng dar han avlidit. Utifran uppgifter om
mannens brannskador och de uppgifter som lamnats har mannen avlidit pa grund av den
pafrestning pa kroppen som brannskadorna har vallat.

e Tidigare erfarenheter inom raddningstjansten ar att ”"puff” av brand i angor av brannbar
vatska kan uppsta vid upptandning av eldstad. Detta kan latt antanda brannbart material i
omedelbar anslutning, sdsom klader. Ett annat tankbart scenario &r att mannen spillt
brandfarlig vatska pa sig och rakat antdnda denna, men utredningen har inte kunnat
faststalla en specifik orsak.

e Avden mat som var framdukad pa koksbordet, anhérigas uppgifter samt uppgifter fran
raddningstjanstens befal pa plats tyder allt pa att branden skett pa kvallen dagen innan larm
till raddningstjansten.

8. Diskussion

Detta fall ar tyvarr ytterligare ett i statistiken dar aldre och dédsbrand sammanfaller. Fenomenet ar
inte nytt och redan 1998 gav davarande Raddningsverket ut en FoU-rapport (forskning och
utveckling) om brandskydd for aldre méanniskor.

Forutom den uppenbara brandrisken med hantering av tandstickor for att klara uppvarmning har
dven elektriska varmefldktar anvants. Ett stort brannmérke som kan vara fran ett varmeljus hittades
vid mannens nattduksbord.
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Figur 4: Gammalt brinnmdrke vid nattduksbordet i sovrummet.

Det gar darfor att utlasa flera faktorer i detta enskilda fall som gradvis leder till 6kad risk for att
skadas allvarligt eller omkomma i brand, varav flera ar kdnda fran nationell statistik:

e Aldre person

e Gradvis minskad rérelseférmaga

e Sjilvstindig eldning i vedspis

e Misstankt anvandning av brandfarlig vatska
e Anvandning av elviarmeflaktar

e Tidigare brandtillbud

Var och en av dessa faktorer ar inte enskilt farlig men tillsammans och 6ver tid bildar de en sténdigt
Okad risk eftersom sdakerhetsmarginalen for den enskilde att skydda sig blir mindre och mindre. Utan
kunskap om hur éverrepresenterade dessa faktorer ar i dédsbrandsammanhang ar dessa svara att
sdtta ihop till en helhetsbild.

| detta enskilda fall har det darfér mer eller mindre varit en tidsfraga till en dédsbrand. Den enda
kontakten som funnits med kommunen har varit genom sotarens besdk och i det uppdraget ingar
inte att kontrollera eller vardera brandskyddet i 6vrigt. Som anhérig kan det ocksa vara svart att
vardera brandriskerna och/eller kunna évertala den enskilde att sluta med ett visst beteende.

For att kunna férebygga liknande brander ar det inte sjalvklart med atgarder eftersom det inte gar att

tvinga pa nagon ett hégre brandskydd. Grunden behéver vara att den enskilde sjilv inledningsvis
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forstar riskerna, darefter vill och slutligen kan paverka sitt brandskydd. Om forstaelsen finns for
riskerna och den enskilde kan paverka men viljan inte finns sa kommer inte brandskyddet att bli
battre men da har den enskilde forhoppningsvis tagit en medveten och kunskapsbaserad risk. | det
fall saval forstaelse som vilja finns sa behéver samhallet finnas till hands for att ratt atgarder ska
sattas in sa att brandskyddet blir anpassat efter individen och med en viss grad av robusthet.

| detta aktuella fall hade inte den befintliga brandskyddsnivan med brandvarnare (som dessutom var
nedplockad pa bottenvaningen) och brandslackare rackt for att undvika de skador som uppstod och
som ledde till att mannen brannskadades sa allvarligt att han avled. Att forbjuda alla aldre att
handskas med eld ar heller inte realistiskt men daremot kan anhdriga, i den man de har kunskap,
vara den forsta budbararen for ett férebyggande budskap om inte en person sjalv har insatser via
kommunen.

En omstandighet som inte ska underskattas ar kostnader. | byggnader likt den i aktuell dodsbrand ar
det ett forhallandevis billigt befintligt uppvarmningssystem i form av ved och el. Att minska
brandrisken genom att byta uppvarmningssystem hade, sett till mannens forutsattningar, varit det
kanske mest effektiva men ar i praktiken ogenomforbart rent ekonomiskt. Det ar ocksa rimligt att
samhallet ar med och bidrar till 6kat brandskydd i flera former eftersom hogre brandskydd for aldre
har en hog nytta i forhallande till kostnader och aldre &r 6verrepresenterade i dodsbrandstatistiken.

Sett till brandférloppet hade ett sa kallat “rokférklade” av obrannbart material kunnat forhindra att
kladerna fattar eld men da foérutsitter det att det alltid anvdnds. Aven en mobil sprinkler hade
kunnat sldacka eller ddmpa branden i ett tidigt skede forutsatt att den placerats ratt, men det ar oklart
om det rackt for att minska den pafrestning som i detta fall ledde till att mannen avled.

Sannolikheten for att mannen dverlevt hade ocksa varit hogre med ett vidarekopplat brandlarm i
nagon form eftersom samhallet da kunnat kontrollera mannens fysiska status tidigt. Den enskilde
kanske da inte sjalv ska vardera sina skador vid ett larm pa grund av mindre tillbud eftersom det sa
tydligt kan uppsta fordrojda effekter utan adekvat vard dven vid sma och medelstora brander i
klader.

9. Erfarenheter
e Denna dddsbrand paminner mycket om en tidigare brand fran 2007 i Gislaveds kommun nar
en adldre man omkom i samband med att han skulle tdnda i sin vedpanna sittande pa en stol.
Branden upptacktes av hemtjansten som kom pa sitt dagliga besok och dessa ringde 112.
e Aldre personer som handskas med eld eller cigaretter I6per en hogre risk fér att omkomma i
brand pa grund av att rorelseférmagan, det vill sdga att kunna radda sig sjalv, ofta minskar
gradvis med aldern och i vissa fall valdigt drastiskt.
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e Eftersom halsan i 6vrigt kan vara lattpaverkad sa kan dven en medelstor brand i klader leda
till att en aldre person omkommer. Forhallandet gar att jamfora med fallolyckor och
benskorhet hos dldre dar dven en fallolycka kan orsaka att personen avlider.

e | detta fall har inte mannen avlidit omedelbart efter branden utan en tid darefter. Ett tidigare
larm hade mojliggjort tidigare sjukvardsinsatser och hogst sannolikt forbattrat chansen for
overlevnad. Om ett antdndningsskydd i form av sa kallat rokforklade anvénts hade det
avsevart minskat risken for att branden uppstatt i mannens klader.

e For att aldre som bor sjalva ska kunna fa ett 6kat brandskydd behdover de sjélva eller anhoriga
som minst ha tillgang till utékad brandkunskap och riskforstaelse nar den enskilde inte har
bistandsinsatser och darmed finns i kommunens omsorg.

e Aldre personer som hanterar eldstider sjilvstindigt behdver riskmassigt betraktas som
rokare i termer av riskfaktorer. Har kan kommunens sotare bista med personkdnnedom och
dven vara den som identifierar riskfaktorer i syfte att kommunen ska kunna mojliggora ett
individanpassat brandskydd.

Sandlista

e Myndigheten fér samhaéllsskydd och beredskap
e Raddsam F, larandeansvarig

e Gislaveds kommun, socialférvaltningen

e Gnosj6 kommun, socialférvaltningen
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