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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

2022-09-02 klockan 09,05 inkommer ett automatiskt brandlarm till SOS-alarm från 

ett flyktingboende i Värmdö. Storstockholms brandförsvar larmar ut Värmdö 

brandstation och man larmar även ledningsfordon och förstärkning från 2 andra 

brandstationer. Det visade sig att det var brand på spis som hade rökfyllt köket och 

delar av en utrymningsväg. Ingen person kom till skada och det blev endast mindre 

rök-, sot- och vattenskador. 

1.2 Syfte 

SSBF väljer att utreda bränder och tillbud i boenden som har gemensamma utrymmen 

och korridorer. Målsättningen är att utifrån underlaget skapa inriktningar av SSBF:s 

förebyggande och skadeavhjälpande arbete utifrån hur det byggnadstekniska 

brandskyddet, organisatoriska skyddet samt vår egna förmåga fungerat vid en 

händelse. Underlaget ska dessutom kunna användas i SSBF:s fortsatta arbete kring 

informationsspridning och rådgivning till berörda aktörer och den enskilde i samhället 

men även försöka föreslå åtgärder som skulle kunna minska risken för att en liknande 

händelse inträffar igen. 

1.3 Vad utredningen ska belysa 

Utredningen ska klarlägga följande: 
- Brandorsak och hur brand- och rökspridningen skett i byggnaden? 
- Hur har det byggnadstekniska brandskyddet fungerat? 
- Hur fungerade det organisatoriska brandskyddet och verksamhetens SBA? 

1.4 Källhänvisning 

• Händelserapport 2022.104127 

• Platsbesök genomfördes 2022-09-13 

• Samtal med räddningspersonal 

• Samtal med representanter från Värmdö kommun, såväl från verksamhet som 

förvaltare. 

• Bilder är tagna av SSBF 

1.5 Beställare av utredningen 

Enhetschef för olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde. 
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2 Objekt 

Det är ett boende för nyanlända flyktingar som består av två paviljonger som är 

sammanbyggda med en kök/matsalscontainer i mitten. Det är ett korridorboende med 

3o rum, det är för närvarande 15 personer som bor där. Det finns även en separat 

byggnad som fungerar som tvättstuga. Det finns brandlarm som är vidarekopplat till 

SOS-alarm. Det finns inte personal på plats och om de boende har frågor ska de prata 

med sin handläggare på kommunen. 

 

På samma område finns ytterligare ett boende bestående av 16 lägenheter med eget 

kök. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Startobjekt 

Brandlarmskåp 

Figur 1. Bild på boendet. 

Figur 2. Ritning med brandcellsgränser. 
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3 Händelseförlopp  

Enligt uppgift startade branden vid matlagning då en av de boende hade lämnat en 

kastrull med olja på spisen, när denne kom tillbaka brann det för fullt. Ett släckförsök 

gjordes med en handbrandsläckare men man lyckades inte släcka branden helt, 

alternativt återantände den då kastrullen stod kvar på den varma spisen. Elden spred 

sig till fläkt och vägg och det blev mycket rök i köket. Utrymningslarmet startar och de 

boende utrymmer lokalerna. 

 

 
Figur 3. Bild från köket. 

Styrkan från Värmdö brandstation var snabbt på plats då de just återvänt till stationen 

efter ett tidigare larm och mer eller mindre redan satt i brandbilarna. De hade även 

väldigt kort framkörningssträcka. Då räddningstjänsten kommer fram ryker det ur tre 

fönster och människor har utrymt från boendet och möter upp räddningstjänsten och 

meddelar att det brinner i köket. De meddelar att samtliga boende har lämnat 

byggnaden. 

 

Rökdykning påbörjades och rökdykarna lokaliserar branden och släcker den snabbt. 

Sedan sker ventilation av lokalerna och en kontroll görs i samtliga utrymmen för att 

säkerställa att alla är ute. SSBF påbörjade även RVR för att hantera rök-, sot- och 

brandskador. Det har inte skett någon spridning av branden från området kring 

spisarna. 
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4 Slutsatser 

Brandorsak och hur brand- och rökspridningen skett i byggnaden? 
Branden startade i en kastrull med olja, troligen har spisen lämnats utan uppsikt en 
stund och när personen kommer tillbaka brinner det i oljan. Det har framkommit 
uppgifter om att användaren inte visste hur timern på spisen fungerade, dessa 
uppgifter är inte säkerställda. Branden har sedan spridit sig till väggen i anslutning till 
spisen och vidare upp i fläkten men då den var av kolfiltertyp och inte ansluten till 
ventilation har ingen spridning skett. 
 

 

 
Hur har det byggnadstekniska brandskyddet fungerat? 
Brandlarmet har reagerat, startat utrymningslarmet och stängt de dörrar som varit 
försedda med dörrstängare kopplat till brandlarmet. De har fungerat och förhindrat 
ytterligare rökspridning till matrum och korridorer. Den rökspridning som ändå skett 
har troligen orsakats av att dörrar i brandcellsgräns öppnats flera gånger. Då 
räddningstjänsten påbörjade sin insats har rökspridning skett genom dörren där 
slangen legat. 
 
Hur fungerade det organisatoriska brandskyddet och verksamhetens 
SBA? 
Det har gjorts ett släckförsök med handbrandsläckare av en av de boende. Det finns 
inte någon personal från kommunen på plats i denna typ av verksamhet. Det är oklart 
hur egenkontroller av brandskyddet har skett och om brandlarmet är besiktigat enligt 
gällande regler. 

Figur 4. Spisarna där branden startade. 
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5 Rekommendationer 

Storstockholms brandförsvar har identifierat några förbättringsåtgärder. Åtgärderna är 

riktade till verksamhetsutövaren och kommunens fastighetsavdelning i syfte att utgöra 

ett stöd till det systematiska brandskyddsarbetet samt för att minimera risken för att en 

liknande händelse ska kunna inträffa igen. 

 

Kommunen bör  

• ta fram en tydlig, dokumenterad, information till de boende som visar/förklarar 

vilka regler som gäller på boendet och vad de ska göra vid ett brandlarm. 

• ge de boende tydlig information/utbildning gällande hantering av spisar och 

även tvättmaskiner.  

• se över hur man arbetar med det systematiska brandskyddet och gå igenom 

gränsdragningslistan för att säkerställa att alla egenkontroller genomförs på rätt 

sätt, i rätt tid och dessutom dokumenteras.    

 

Då brandlarmet är anslutet till SOS-alarm ska det revisionsbesiktigas enligt SBF 110;7. 

Det är viktigt att säkerställa att detta genomförs regelbundet och att dessa kontroller 

dokumenteras i kontrolljournalen. 

5.1 Mottagare och delgivning 

Enhetschef för olycksförebyggande myndighetsutövning och stöd till den enskilde samt 

fastighetsansvarig Värmdö kommun delgavs utredningen via mail 2022-09-2 

Figur 5  Bild från korridoren mot boenderummen som visar att 
dörrarna i brandcellsgräns hindrat rökspridning från köket till övriga 
delar av boendet. 
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