
 

 

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING
Brand i byggnad, flerbostadshus, lägenhet.

BRANDUTREDARE
Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKTET
En gammal fastighet på torpargrund med fem lägenheter, tre i
markplan och två i våning 2. Bjälklag i trä med tegelväggar och
betongputs. Taket av aluminium plåt.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Lägenhetsbrand
Larmtid: kl. 14:11
Framkomst: kl. 14:32
Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, Ambulans
Förstärkning: Bm, Bf-4 Bm, BfD-4 BmD, BfD

Före framkomst
En granne upptäckte att det rök från fastigheten när han skulle till
ladugården. Han åkte förbi fastigheten och kollade, han såg rök välla
ut på våning 2 (baksidan). Han larmade SOS och krossade
entrédörrens fönster och klättrade in. När han kom fram till
köksdörren var värmen och röken för svår, han ropade och fick inget
svar. Ett fönster i köket gick sönder. Lämnade lägenheten och
varnade de andra boende att lämna fastigheten och att det brann.

Vid framkomst
Fullt utvecklad brand i en lägenhet i våning 2, lågor slog ut genom
fönstret. Räddningsledaren fick vid framkomsten att det kan vara en
kvar i lägenheten. Räddningsledaren begärde förstärkning.
Rökdykarna trängde in i lägenheten men hittade ingen. Branden bröt
igenom innertaket till vinden. Räddningsledaren fick bekräftat att det
inte fanns någon inne. Förstärkning anlände och sattes in på olika
avsnitt i fastigheten. Räddningsledaren informerade fastighetsägaren
som kom till platsen och restvärdesledaren.Branden släktes och
styrkorna lämnade efterhand brandplatsen.

UNDERSÖKNING
Undertecknad och polisen anlände brandplatsen den xx-xx-xx ca kl.
11:30. Brand i ett rum med brandspridning till köket och vinden
kunde konstateras. I brandrummet fanns det tre terrarium med ödlor,
den största mätte en längd på ca 1 meter. De övriga ödlorna var
mindre. Den stora ödlans terrarium var byggd av wellpapp och
träskivor med värmelampor och lysrörsarmatur. De mindre ödlornas
terrarium var av glas med värmelampor, värmematta och värmeslang
samt lysrörsarmatur. De största brandskadorna finns på väggen vid
det stora terrariumet och i taket ovanför dito. El-ledningarna i
lägenheten är kulo. I brandrummet finns ett dubbelt vägguttag vid
fönstret mot baksidan. Från det ena vägguttaget går en skarvsladd till
en grenkontakt, som belysningen och timer är kopplad till. Denna
anordning går till alla terrarium. Den andra utgången från
vägguttaget driver en stereo (bergsprängare), sänglampa och en
fönsterlampa.

SPRIDNINGSRISK
Brandspridning till hela fastigheten. Ingen brandspridning till
närliggande fastigheter. Rökspridning till hela fastigheten.

SLUTSATS



· Den troliga brandorsaken är att någon värmelampa ramlat ned eller
att en värmelampa gått sönder och att delar av glödlampan antänt
tidningspapper i det stora terrariumet, som har antänt wellpappen
och branden spridit sig.

FÖRKORTNINGAR
BM = Räddningsledare
Bf = Brandförman heltid
Bm = Brandmän
BfD = Brandförman deltid
BmD = Brandman deltid


