
SAMMANFATTNING
Byggnad med bostadsdel och förråd i 2-plan c:a 15 m2 B.y.a. Personen vaknar  
p.g.a. ljudet av branden i förrådet (det låter som någon prasslar med plastpåsar  
och glasflaskor krossas). Brandvarnare saknades. När personen går ut för att  
kontrollera känns röklukt i köket. Personen konstaterar att det brinner i förrådet  
och larmar Räddningstjänsten.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst
Kraftig brand och rökutveckling i förrådet.

Räddningstjänstens åtgärder
Utvändig släckning samt ventilering av fastigheten. Begäran om akut RVR.

Brandförlopp
Oklart. Se punkten om primärområde.

Skadeomfattning
Förrådet brand och rökskadat. Resterande delar av fastigheten rökskadade.

Personskador
Inga

SPRIDNINGSRISK
Brandspridningsrisk har förelegat till resterande delar av huset samt bedöms det ha  
förelegat risk för rök- och brandgas till grannfastigheter (avstånd c:a 3 & 5 meter 2  
fastigheter). Risk för människors liv/hälsa har förelegat. Tillfälliga omständigheter 
gjorde att personen vaknade och kunde ta sig ur rummet och larma räddningstjänsten.

UNDERSÖKNING
Utförd tre dagar efter branden av brandinspektör Anders Buskas. 

Platsbeskrivning
Mindre gårdsbyggnad på c:a 15 m2 B.y.a. Byggnaden uppförd i sten och trä. Avstånd  
till närmaste byggnad c:a 3 meter även den byggnaden uppförd i sten med takfots  
ventilation som vetter mot gårdshuset. Gårdshuset är ett gammalt bryggarhus som har  
gjorts om till en mindre förrådsdel på c:a 2 m2 samt 1 rum med kokvrå på bottenplan. 
Plan 1 trappa är förråd. Förrådet plan botten (där det brann) är ej brandtekniskt avskiljt  
från bostadsdelen p.g.a. genomföringar (avloppsrör i plast, hål i taket) samt oklassat  
mellanbjälklag.

Primärbrandområde
Okänt då någon hade brutit polisens avspärrning och plockat ur förrådet. Troligt primär- 
område är precis innanför dörren. (dörren kraftigt bränd nedantill inga andra brandskador  
finns)

Brandorsak
Går ej att fastställa då förrådet är "städat" vid undersökningstillfället. Anlagd brand går  
ej att utesluta då förrådet stod olåst.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER
Återigen brandvarnare. Kvinnan som låg och sov i rummet intill förrådet vaknade av att 
flaskor ramlade omkull i förrådet. Det var då rökigt i köket. Vid räddningstjänstens an- 
komst var man tvungen att använda rökskydd för att gå in i lägenheten.


