
 

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN
Brand i lägenhet, torsdagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV
Christian Falk, räddningstjänsten.

HÄNDELSEN
En äldre kvinna lämnar lägenheten och uppträder förvirrat. Hon
uppmärksammas av en granne som går för att möta upp henne. När
grannen kommer fram till lägenheten ser hon genom fönstret att tv:n
inne i lägenheten brinner. Grannen hindrar kvinnan från att gå
tillbaka in i lägenheten och ser till att ytterdörren är stängd. Därefter
ser hon till att de närmaste grannarna till den brinnande lägenheten
kommer ut ur sina bostäder och sedan larmar hon SOS. Jourhavande
brandingenjör bor i närheten och är på plats två minuter efter larmet.
Tillsammans med en ledig deltidsbrandman bekämpar de branden
med två sex kilos pulversläckare från både framsidan och baksidan
av lägenheten. Den svarta brandgasen är nu i golvnivå i hela
lägenheten. Ytterligare en tolvkilos pulversläckare utlöses innan
rökdykare från räddningsstyrkan i X-stad går in och släcker branden.

UNDERSÖKNINGEN
Radhuslängan innehåller tre lägenheter och är uppförd i trä, i ett
plan, med krypvind. Sektioneringarna mellan lägenheterna går upp
på vinden och består av träväggar med ytskikt av tretexskivor. Tv:n
var av äldre modell, märke X (identifierat märke). Det lägsta
brandområdet och kolningsskador talar för att branden har startat
inne i tv:n i högspänningsdelen vid kontrollpanelen.

ERFARENHETER / SPEKULATION

• Personen som agerade helt rätt i situationen jobbade på
socialförvaltningen och hade utbildning i brandskydd.

• Effekten av att använda pulversläckare i det läge som gjordes,
fördröjde brandspridningen och den väntande övertändningen som
kunde lett till att radhuslängans övriga lägenheter drabbats.

• Lägenheterna var inga riktiga brandceller.

Höger nedre del vid kontrollpanel och högspänningsdel har 
störst brännskador.


