
ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING
Brand i lägenhet våning 1, flerbostadshus.

OBJEKTET
Flerbostadshus i tre plan, med hel källare. Trapphuset X har sju
lägenheter. Plan 1, en lägenhet. Plan 2, tre lägenheter. Plan 3, tre
lägenheter. Totalt sju lägenheter i trapphuset. Ingång X-gatan har
affärsdel i markplan samt två plan med lägenheter. Varje våningsplan
finns tre lägenheter, totalt sex lägenheter. Byggnaden är uppförd i
betong. Bärande byggnadsdelar är i betong. Brandlägenheten är
ombyggd till fyra rum, matrum, kök och två duschrum. Ingen
brandvarnare finns i brandlägenheten.

HÄNDELSEN

Före framkomst
En person ringde 112, om att det brann i en lägenhet.

Vid framkomst
Vid framkomsten kunde insatsledaren se rök från en lägenhetsvåning
1. Entrédörren till trapphuset var ej låst. Lägenhetsdörren var ej låst,
det saknades både lås och dörrhandtag. Räddningstjänsten hittade
brandplatser hallen/matrummet. Rökdykarna sändes in och släckte
branden. En person som bodde på våning 3, kom ut och undrade
vad som stod på. Då i det tidiga skedet var det lite rök i trapphuset.
Utvädring av brandröken skedde och överlämnande brandplatsen till
fastighetsägarens representant.

UNDERSÖKNINGEN
Undertecknad och polisen anlände till brandplatsen den dagen efter
branden kl. 10:15. Brandstartplatsen är i den upp och nedvända
lampskärmen. Branden har spridit sig till ett linneskåp. Varma
brandgaser har samlat sig i taket och antänt tapeter ca en meter ned
från taket räknat. I brandlägenheten var det mycket liten
brandbelastning, det fanns bara två möbler (byrå) i matplatsen De
oförbrända brandgaserna hade för lite energivärde till volymen sett,
för att generera en övertändning i lägenheten. Brandgaserna till
trapphuset var liten, men ökade ju högre upp man kom.

SPRIDNINGSRISK

• Om ingen brandsläckning skett hade hela lägenheten brandskadads.

• Brandgaserna till trapphuset var liten, men ökade ju högre upp man
kom.

SLUTSATS
Brandstartplatsen är hallen/matrum. Det finns ingen naturlig
brandstiftare i brandstartsområdet.


