
HÄNDELSEFÖRLOPP
2 elever upptäcker brand i ventilationstrumma och påtalar detta för
lärare som släcker branden
med skumsläckare. Under tiden larmas räddningstjänsten av det
automatiska brandlarmet.

OMFATTNING VID FRAMKOMST
Initialbranden släckt men korridor i samma plan var rökfylld. Skolan
utrymd.

RÄDDNINGSTJÄNSTENS ÅTGÄRDER
Rökventilation med fläktar av smittade utrymmen. Kontakt med
skolledningen angående bristfälliga utrymningsrutiner och
uppföljning av händelsen.

BRANDFÖRLOPP
Brand har anlagts i pappers- och plastskräp i ventilationstrumma i vid
golvet. Kraftig rökutveckling. Tidig upptäckt och påföljande snabb
släckinsats stoppade förloppet.

SKADEOMFATTNING
Mindre brandskada i lufttrumma samt röklukt i korridor.

SPRIDNINGSRISKER
Risk for brandspridning till träreglar och elevskåp i anslutning till
lufttrumman. Lufttrumman var oisolerad. Risk for ytterliggare
rökspridning till utrymningsvägar med tillhörande trapphus.

UNDERSÖKNING
På platsen direkt efter insatsen av brandingenjör NN, insatschef  XX
och brandinspektör Lars-E Larsson. 

PLATSBESKRIVNING
Skola i 3 plan. Stora brister i brandsektionering.

PRIMÄRBRAND
Brand i skräp (papper och plast) i ventilationstrumma. Trumman
belägen i bottenplanet, i 35 m lång korridor.

BRANDORSAK
Anlagd.


