ANLEDNING TILL UNDERSOKNING
Brand i gardin i enfamiljshus.

BESKRIVNING AV OBJEKTET
Fristaende enplansvilla om ca 150 m?.

BESKRIVNING AV HANDELSEN

Kvinnan i huset horde brandvarnaren och tog sedan hand om tvéa barn och en
katt som hon fick ut ur huset. Hon sléckte sedan elden med blota handdukar och
larmade 112. Vi kom dit och kontrollerade slickningen, anvinde virmekamera
for att sékerstilla att inte virmen blivit for hog 1 ytterviggen. Dérefter ventilation
och sldckbilens rokgasflakt innan vi satte in en s.k. rokétare (Bentax).

UNDERSOKNING

Skedde pa plats av undertecknad omedelbart efter att sléckstyrkan akt hem.
Kvinnan berittade att hon dragit undan gardinen fran fonstret si att inte katten
skulle dra ner den nér den hoppade upp pa fonsterbradan. Féljden blev att
gardinen kom for néra den stekheta golvlampan. Glodlampan i den uppatriktade
delen av lampan har en effekt pd 33 W halogenrdr 230 V. Laslampan pa den
bojliga "svanhalsen" har en effekt pa 50 W. Det finns en liten notering "skiss"
inuti lampan som visar att nérheten till brannbart material inte far understiga 80
cm pa 300 W:s-lampan.

BRANDORSAK
Branden har orsakats av att avstandet mellan lampa och gardin blev litet.

SLUTSATS

Det var tur att ndgon var hemma och hérde brandvarnaren, ndgon som dven
kunde slécka den forhallandevis lilla branden. Noterbart ar: Varfor ska man ha sa
hoga effekter i belysningsarmatur? Aven om det stir minsta avstind med en liten
skiss 1 lampan dr det nog ingen vanlig Svensson som kan drémma om att en
vanlig ljuskélla kan avge sa hog vérme att en gardin kan bérja brinna om den
hénger lite nédra en vanlig golvlampa. Det gér att fa acceptabelt ljus med andra
ljuskallor sasom lagenergilampor.

Halogehlampa 00W med liten léiSlampa pa svanhals 5 OVV



